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1 Generelle opplysninger
Tiltakshaver er Skagerak Nett AS.

Beswoksadresse: Floodelgkka 1 (Hovedkontor), 3915 Porsgrunn
Postadresse: Postboks 80, 3901 Porsgrunn

Telefon: 3593 50 00

E-post: firmapost@skagerakenergi.no

Hjemmeside: www.skagerakenergi.no

Skagerak Nett AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Skagerak Nett AS har ansvaret for konsernets distribusjon av elektrisk energi og har omradekonsesjon for
hele Vestfold samt Hjartdal og de fire Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. | tillegg
eier og drifter selskapet rundt 90 prosent av alt regionalnett i Vestfold og Telemark fylke.

Skagerak Nett AS prosjekterer, bygger, vedlikeholder og drifter luftledninger, kabelnett og tilhgrende
installasjoner pa lavspent- og heyspentniva fra 230/400V og opp til og med 132 kV.

Skagerak Energi AS virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overfgring av elektrisk kraft og
annen energi, samt virksomhet som er i tilknytning til dette.

Konsernet har ca. 780 ansatte, en arlig kraftproduksjon pa ca. 5200 GWh og en omsetning pa ca. 3
milliarder kroner arlig.

Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i tre heleide datterselskapene:

e Skagerak Nett (Lede AS fra 01.02.2021)
e Skagerak Kraft
e Skagerak Varme

Skagerak Nett AS er blant Norges stgrste nettselskap. Selskapet distribuerer strem til ca. 200.000
nettkunder i Vestfold og Telemark fylke.

Kontaktperson for tilleggsseknad 132 kV Bolvik - Vrangfoss er:
kurt-albert.plassen@skagerakenergi.no, tIf. 35935000.
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1.1 Soknader og formelle forhold

| forbindelse med oppgradering av 132 kV ledningen Bolvik — Vrangfoss tilleggssaker Skagerak Nett AS i
henhold til energiloven av 29.06.1990, § 3-1 (1) fglgende elektriske anlegg:

o Ny trasé pa strekningen Kasa-Kyrkjeasen/Stavdalsveien. Strekningen er totalt ca. 1030 m, hvorav
ca. 520 m omfatter gjenbruk av traseen til eksisterende 132 kV ledning.

o Justert trase ved Murefjell naturreservat. Justeringen innebaerer at den nye 132 kV ledningen
bygges ca. 4 meter gst for og parallelt med eksisterende ledning. Deler av ryddebeltet pa den nye
ledningen vil ligge innenfor naturreservatet tilsvarende dagens situasjon.

Endringssgknaden omfatter ogsa:

e Etablering og opprusting av midlertidige anleggsveier og riggomrader i forbindelse med
anleggsvirksomheten pa trasealternativ Kasa-Kyrkjedsen/Stavdalsveien.

Seknadskartet over arealbruk i vedlegg 1 viser omsgkt traseendring med permanente og midlertidige tiltak.

1.2 Ekspropriasjonstillatelse og forhandstiltredelse

Skagerak Nett tar sikte pa a oppna frivillige avtaler med grunneiere som blir direkte bergrt av tiltaket. Normalt
regnes en som direkte bergrt dersom eiendommen blir bergrt av ledningens klausuleringsbelte eller
ngdvendige adkomstveier. | enkelte tilfeller regnes en ogsa som berart part ut over disse avgrensningene.

For det tilfelle at frivillige avtaler ikke farer frem sgkes det i medhold av oreigningslovens § 2 punkt 19 om
tillatelse til ekspropriasjon av ngdvendig grunn og rettigheter for & bygge og drive de elektriske anleggene,
herunder rettigheter for all nadvendig ferdsel/transport.

| kraftledningstraséen beholder grunneier eiendomsretten, men det erverves rett til & bygge, drive og
oppgradere ledningen (bruksrett). For & kunne sikre en sikker strgmforsyning i omradet, gnsker Skagerak
Nett & ha et sammenfallende byggeforbuds- og skogryddebelte pa 30 meter for kraftledningsforbindelsene,
altsa 15 meter til hver side av kraftledningens senterlinje.

Tiltakshaver ber om at det blir fattet vedtak om forhandstiltredelse etter oreigningslovens § 25, slik at
arbeider med anlegget kan pabegynnes far skjgnn er avholdt.

Det sgkes midlertidig bruksrett, herunder n@dvendige rettigheter til & etablere og bruke riggomradene og
transportveier, herunder transport og midlertidig deponering av utstyr, materiell og mannskap for bygging,
drift og eventuell sanering av ledningsforbindelsen.

1.3 Lokalisering

Tilleggssekte trasejustering er i Skien og Nome kommuner, Vestfold og Telemark fylke.
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Figur 1-1. Tilleggssekt traseendring Kyrkjeasen-Stavdalsveien-Kasa i Skien kommune og forbi Murefjell naturreservat i

Nome kommune.
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1.4 Framdriftplan

Framdriftsplanen for oppgradering av 132 kV ledningen Bolvik-Vrangfoss er revidert, se Figur 1-2.

Aktivitet

Konsesjonssgknad (Skagerak Nett)

Konsesjonsbehandling (NVE)

MTA-plan (Skagerak Nett)

Behandling av MTA-plan (NVE)

Detaljering, anskaffelse og forberedelse utbygging
(Skagerak Nett)

Byggeperiode og Idriftsettelse (Skagerak Mett)

Figur 1-2. Revidert framdriftsplan for oppgradering av 132 kV Bolvik-Vrangfoss.

1.5 Andre nedvendige tillatelser

Elektriske anlegg som er konsesjonsbehandlet etter energiloven er unntatt fra byggesaksreglene om
sgknad, ansvar og kontroll i plan- og bygningsloven.

1.5.1 Forholdet til naturmangfoldioven

Tilleggssekt trasejustering berarer Murefjell naturreservat, ved at ny ledning bygges i en avstand av 4 meter
gst for eksisterende kraftledningstrasé som passerer gjennom naturreservatet. Dagens ledning rives. Deler
av traseen til den nye ledningen og ryddebeltet blir liggende innenfor naturreservatet tilsvarende som for
dagens ledningstrase. Omsgkt l@sning innebaerer at tiltaket ikke bergrer forskriftsfredede hule eiker.

1.5.2 Undersgkelser etter lov om kulturminner

Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark ble kontaktet i forbindelse med konsesjonssgknaden av 2019. Det
vil sannsynligvis vaere behov for & gjennomfare registreringer av kulturminner fgr anleggsstart jf.
Kulturminneloven §9 ogsa for trasejusteringen.

1.5.3 Forskrift om fremmede organismer

Ved flytting av Igsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal Skagerak Nett i
henhold til § 24-4 i rimelig utstrekning undersgke om massene inneholder fremmede organismer som kan
medfere risiko for uheldige fglger for det biologiske mangfold dersom de spres. Skagerak Nett planlegger
ikke flytting av masser i forbindelse med dette tiltaket.

1.5.4 Tillatelse til adkomst i og langs ledningstraseen

| planleggingsfasen gir oreigningslovens § 4 rett til adkomst for «Eiger til og rettshavar i slik eigedom som er
nemd i § 1, Iyt tola at det pa eigedomen vert gjort maeling, utstikking og andre farehandsundersgkingar til
bruk for eit patenkt oreigningsinngrep». Skagerak Nett vil i trad med loven varsle grunneiere og
rettighetshavere far slike aktiviteter igangsettes.

| bygge- og driftsfasen vil enten eksisterende rettigheter, minnelige avtaler, tillatelse til forhandstiltredelse
eller ekspropriasjonsskjgnn gi tillatelse til adkomst til ledningstraséen. Skagerak Nett sin sgknad om
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ekspropriasjon og forhandstiltredelse omfatter ogsa rettigheter for nadvendig adkomst og riggplasser i tilfelle
minnelige avtaler ikke oppnas.

1.5.5 Forskrift for elektriske forsyningsanlegg og veiloven

Skagerak Nett vil overholde kravene til kryssing av eller naerfaring med eksisterende veier, ledninger og
annet i henhold til forskrift for elektriske forsyningsanlegg. Skagerak Nett vil seke vedkommende eier om
tillatelse til kryssing av Stavdalsveien i henhold til Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og
flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg.

1.5.6 Forurensningsloven
I henhold til forurensningsforskriften vil Skagerak Nett AS vurdere om det er forurenset grunn som blir berart
av inngrepet. Skagerak Nett er ikke kjent med at omsekt tiltak kommer i konflikt med forurensede masser.

1.5.7 Forskrift om rapportering, registering og merking av luftfartshindre

Skagerak Nett vil overholde kravene om rapportering av luftfartshinder i henhold til forskrift.
I henhold til forskrift skal alle luftfartshinder med en hgyde pa 60 meter eller mer merkes. Det er ikke
ngdvendig & merke luftspenn hvor mindre enn 100 meter sammenhengende lengde er over merkepliktig

hgyde. Skagerak Nett vurderer at ledningen ikke er merkepliktig. Dette er naermere omtalt i del 2 -
Miljgutredninger.
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2 Bakgrunn

2.1 Tidligere konsesjonssokte lesninger

Skagerak Nett sgkte 27.06.2019 NVE om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhandstiltredelse for
oppgradering av 132 kV ledningen Bolvik-Vrangfoss.

Pa strekningen mellom Klyvekollen og Vrangfoss er det 139 tremaster fra 1961 som er i darlig tilstand med
omfattende hakkespett- og rateskader. Ryddebelte er smalt (ca. 12 meter) og gjer ledningen utsatt for trefall
i tillegg til at det kompliserer skogryddingen. | 2019 er det oms@kt & oppgradere ledningen til kompositt- eller
stalmaster over en strekning pa 24 km, samt gke overfgringskapasiteten. Det er ogsa sekt om a sanere
eksisterende 132 kV ledning pa samme strekning.

Delstrekningen mellom Kasa og Kyrkjedasen/Stavdalsveien som inngar i konsesjonssgkt lgsning fra 2019 er
1280 m lang.

Ved Murefjell naturreservat er det i konsesjonssgknaden fra 2019 omsgkt en trase som er fart utenom
naturreservatet.

2.2 Kontakter med myndigheter, andre interessenter og grunneiere

NVE gjennomfarte en offentlig hering av konsesjonssgknaden, og det kom inn flere hgringsuttalelser til
Skagerak Nett sine planer. Det kom bl.a innspill og forslag til trasejusteringer i omradet Kasa-
Kyrkjedsen/Stavdalsveien fra berart grunneier, som er bakgrunn for foreliggende tilleggsseknad, se Figur
3-1. Trasejusteringen som tilleggssgkes falger og gjenbruker i sterre grad traséen til eksisterende 132 kV
ledning. Foreslatt trasejustering innebeerer en noe kortere trase, totalt 1030 m.

| traseen som var omsgkt utenom Murefjell naturreservat i 2019 ble det registrert en del store eiker (omfattet
av forskrift om utvalgt naturtype) i omradet for ny trasé. | hgringsuttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark (Statsforvalteren i Vestfold og Telemark fra 01.01.2021) i ble det lagt frem et forslag til en ny trasé
gst for dette omradet (rundt Lauvasen), som statsforvalteren mente burde vurderes som et avbgtende tiltak i
forhold til naturmangfold. Pa bakgrunn av traseforslaget rundt Lauvasen ble omradet kartlagt neermere med
hensyn pa biologisk mangfold tidlig i juni 2020.
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3 Beskrivelse av tilleggssokt lasning

3.1 Justert ledningstrasé pa strekningen Kasa - Kyrkjeasen/Stavdalsveien

= WY

)
A VA2

132 kV Bolvik-Vrangfoss
|| - justering seor for Kyrkjedsen

|| #\ Heringsinnspill til trasejustering tilleggssekes 4 i 2 | j i
/\/ Konsesjonssekt trasé ny 132 kV-ledning Lo SN Ay il
/7 Eksisterende ledning 132 kV-ledning e Y 2 = s
N/ 420 KV-ledning N [EON (g : Lo O
| @ Mastepunkt 420 kV-ledning A

Dato: 28.02.2020

Kartdata: Kartverket 100 200 Meter Norconsult o [

Figur 3-1. Kartet viser konsesjonssgkt trasé for 132 kV ledningen fra 2019 med blatt (1280 m lang), og ny omsokt
traseendring ved Kasa-Kyrkjeasen/Stavdalsveien med rgdt (1030 m lang).
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Oppgradert og tilleggssekt trasejustering er planlagt a felge og gjenbruke traseen til eksisterende 132 kV pa
strekningen mellom Késa og Stavdalsveien, totalt ca. 520 meter. Traseen vinkles, krysser under
eksisterende 420 kV ledning Bamle-Rad og fgres parallelt med Stavdalsveien ca. 230 meter fram til neste
vinkelpunkt. Fra vinkelpunkt i grensen dyrka mark/skog feres ledningen i et 280 m langt spenn opp til toppen
ser for Stidsen. Statnett sin 420 kV ledning har varselmalte master og flymarkgrer i dalkryssingen ved
Stavdalsveien. Det er vurdert at det ikke er behov for ekstra merking av spennet fra dalbunnen og opp til
toppen ser for Stidsen pa den oppgraderte 132 kV ledningen.

3.2 Trasejustering - Murefjell naturreservat

132 kV Bolvik-Vrangfoss - trasejustering Murefjell
N/ Konsesjonssgkt trase
A\ Trasejustering
® Eksisterende master
/\/ Eksisterende 132 kV-ledning
Vernegrense

? Hule eiker

9 50 100 Mater
artdata: Kartverket Dato: 14.12.2020

Maurdsen

Figur 3-2. Konsesjonsswakt trasejustering forbi Murefjell naturreservat vist med radt. Tidligere omsakt trasealternativ er
vist med blatt.
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Omsgkt trasejustering innebzerer a parallellforskyve ledningstraseen ca. 4 meter mot @st. Dagens ledning
har et ryddebelte pa ca. 14 meter fra senterlinjen gjennom reservatet. Ny ledning vil ha et ryddebelte pa 30
meter, dvs 15 meter ut fra ny senterlinje. Det blir kun behov for ytterligere skogrydding pa gstsiden av den
nye traseen.

3.3 Mastetype

| konsesjonssgknaden fra 2019 er det vurdert og omsgkt to alternative mastetyper som erstatning for dagens
tremaster. Pa strekningen omfattet av traseendringen Kasa-Kyrkjeasen/Stavdalsveien vil det kun veere
aktuelt med rgrmaster i stal eller kompositt. Vinkelmastene vil bli bygget i stal for & kunne ta hand om starre
krefter. Disse mastene vil bli noe lavere enn komposittmastene pa resten av delstrekningen. Ved Murefjell
naturreservat er det ikke behov for vinkelmaster, og det planlegges for baeremaster i stal eller kompositt.

Mastene vil ha lignende form og farge som eksisterende tremaster, men de vil ha noe stgrre dimensjoner pa
mastebein og faseavstanden (avstanden mellom linene) vil vaere starre. Avstand mellom ytterfase (de ytre
linene) pa eksisterende tremaster er 8 meter og mastene er ca. 12-18 meter hgye. Rgrmastene vil ha en
avstand mellom ytterfasene pa 10 meter og mastene vil veere mellom 15-20 meter haye.

Der ny ledning erstatter eksisterende 132 kV ledning vil ryddebeltet bli utvidet fra 12 til 30 meter. Der
ledningen gar i egen trase vil ogsa ryddebelte bli pa 30 meter. Gjennom Murefjell naturreservat har Skagerak
Nett en egen avtale med grunneier fra 1958 som tillater sikringshogst utenfor ryddebelte tilsvarende et totalt
ryddebelte pa 28 meter.

10m 10m | 10m

Normalt 15-20m

BYGGEFORBUDS- OG RYDDEBELTE = MIN. 30m

Figur 3-3. lllustrasjon portalmast i stal. Denne mastetypen vil benyttes ved begge vinkelpunktene ved Stavdalvegen.
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3.4 Anleggsfase- ledningsbygging, veier og riggplasser

A
| 132 kV Bolvik-Vrangfoss
|| - justering ser for Kyrkjedsen
A Trasealternativ som tilleggssokes
™~/ Eksisterende 132 kV-ledning
| | /N 420 kV-ledning
@ Mulig riggomrade
A Atkomstiraseer

| Dato: 10.03.2020
Kartdata: Kartverket 2
SN ~TARID] R AT =R

Figur 3-4. Kart viser planlagt adkomsttraseer og riggplasser pa strekningen Kasa-Kyrkjeasen/Stavdalsveien.
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Det blir en mindre justeringer av planlagte adkomsttraseer og riggplasser, se Figur 3-4. Det planlegges bl.a
for en riggplass sgr for Stavdalsveien, se Figur 3-4.

For ytterligere generell beskrivelse av arbeid knyttet til ledningen henvises det til konsesjonssgknaden av
2019, se htip://nve.no.

3.5 Kostnadsoverslag

Traseendringen ved Kasa — Kyrkjedsen/Stavdalsveien innebaerer ingen kostnadsendring i forhold til tidligere
omsgkt Iasning. Tilsvarende gjelder ogsa for justeringen giennom Murefjell naturreservat.

3.6 Sikkerhet og beredskap

| forhold til tidligere konsesjonssgkt Iasning pa strekningen Kasa-Kyrkjeasen/Stavdalsveien vil endringene i
forhold til sikkerhet og beredskap vaere marginalt bedre pa grunn av kortere avstand til offentlig vei. For ny
ledning forbi Murefjell naturreservat innebaerer ikke justeringen noen endring i forhold til sikkerhet og
beredskap i driftsfasen. | anleggsfasen vil byggearbeidene kreve utkobling av eksisterende ledning,
alternativt arbeidet neer spenningssatt anlegg, med de sikkerhetsrutiner som fglger av det.

3.7 Miljevurdering Kasa-Kyrkjeasen/Stavdalsveien

Under gis en beskrivelse av traseendringens innvirkning pa arealbruk, naturmiljg og bebyggelse for
tilleggssekt alternativ Kasa-Kyrkjeasen/Stavdalsveien.

3.7.1 Arealbruk

Traseomleggingen bergrer LNF omrader, og areal omfattet av eksisterende 132 kV ledning.

3.7.2 Landskap

Dagens situasjon Kasa — Kyrkjeasen/Stavdalsveien

Delomradet kjennetegnes av spredt bebyggelse og jordbrukslandskap pa de sma flatene innimellom kupert
skogsterreng. Eksisterende 132 kV og 420 kV ledninger gar tilnaermet parallelt fra Kasa til Stisasen/
Kyrkjeasen. Videre nordover er det kun 132 kV ledningen. Delomradet vurderes & ha noe verdi for landskap.

Konsekvenser Kasa — Kyrkjeasen/Stavdalsveien

Den tilleggssekte traseen fglger samme trase som eksisterende 132 kV ledning. Ledningen gar i
skogsterreng og passerer i utkanten av et jorde som tilhgrer garden Sti, se Figur 3-5.

Landskapsrommet her er relativt lite og har et lukket velavgrenset preg, med sma koller og bratte aser med
skog pa alle kanter. Her er det flere sekk og bekkedrag som mates, men med en stor flate sentralt i rommet
som nyttes til grasproduksjon. 420 kV ledningen spenner hgyt over rommet, mens oppgradert 132 kV
ledning fortsetter i traséen til eksisterende ledning pa nordgstsiden av dette landskapsrommet. Ledningen
krysser et bekkedrag far den nar Stavdalsveien. Oppgradering av ledningen fra Kasa til Stavdalsveien
innebeerer farst og fremst et bredere ryddebelte og noe hayere master, se figur 3 5. Den nye ledningen er
lite synlig i landskapet, som for det meste bestar av skog. Tiltaket medfarer ikke store endringer pa
landskapsbildet, men ledningen blir noe mer synlig fra Kasa og Sti. Konsekvensene for landskap er allikevel
sma.
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Ved Stavdalsveien vinkles traseen, se Figur 3-7, og fares i ny trase sgr for og parallelt med Stavdalsveien.
Ledningen krysser Stavdalsveien og fagres i et spenn opp til Stidsen. Landskapsrommet langs veien og
bekkedraget, med en smal stripe av dyrka mark i midten, er smalt og avgrenset av bratte aser pa hver side.
Ledningen fares i ytterkant av dyrka mark fram til nytt vinkelpunkt. Den oppgraderte ledningen krysser pa
denne delstrekningen under eksisterende 420 kV ledning, som spenner hayt over det smale og avgrensede
landskapsrommet.

Ved Stavdalsveien vil ledningen komme tett innpa veien, og de nye rarmastene vil kunne vaere et
dominerende element i det smale landskapsrommet. Tiltaket vurderes derfor & ha middels negativ
konsekvens, men ledningen er farst og fremst synlig for trafikanter pa veien.

Sammenlikning med tidligere omsgkt Iasning vil den tilleggsswokte trasejusteringen bli noe mer synlig fra
gardsbebyggelsen pa Kasa og Sti pa grunn av hgyere master og bredere ryddebelte.

Figur 3-5. Statnetts 420 kV ledning Bamble-Rgad til venstre i bildet. Oppgradert ny 132 kV ledning vil passere pa hayden
ast (til hayre) for jordet i bildet, bak vegetasjonsbeltet. Trolig vil noe mer av vegetasjonen bli ryddet for et bredere
ryddebelte..
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Figur 3-6. Ny og oppgradert 132 kV ledning vil bygges i traseen til eksisterende 132 kV ledning som sees midt i bildet.
Statnetts 420 kV ledning skimtes til hayre for denne.

Figur 3-7. Eksisterende 132 kV ledning der denne krysser Stavdalsveien. Masten blir skiftet ut med en rermast i stal. Ny
trase vil folge veien et stykke for den krysser.
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3.7.3 Kulturminner og kulturmiljo

Vurderingen er basert pa trasekart vist i Figur 3-1. Endret trase bergrer ett delomrade (5) fra tidligere
utredning innen fagtema kulturminne og kulturmilj@, 132 kV Bolvik-Vrangfoss.
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Figur 3-9 Delomrade 5 med automatisk freda kulturminner og SEFRAK-registrerte bygninger markert, flyfoto fra
askeladden.no

Kulturminneverdier

Delomrade 5 Aspum og Sti gardsmilia

Delomradet er et gardsmiljg med tun under gardene Aspum gnr. 261 og Sti gnr. 262, samt kulturlandskap og
fire automatisk freda gravfelt. Gravfeltene er tilvokst med vegetasjon og fremstar ikke som en umiddelbart
lett tilgjengelig del av kulturlandskapets opplevelsesverdi. Kulturlandskapet med flere gardstun har noe
helhetlig preg, og automatisk freda kulturminner trekker den samlede verdivurderingen opp. Delomradet er
vurdert samlet til middels verdi.
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Figur 3-10. Tunet pa Sti gnr. 262 bnr. 2,7 i @stlige del av delomrade 5.

Konsekvenser Kasa-Kyrkjeasen/Stavdalsveien

| dagens situasjon gar linjefaringen gjennom delomradets gstlige del, og har neerfering til tunet pa Sti gnr.
262 bnr. 2,7. Delomradet samlet er uvesentlig pavirket av linja.

Endret linjefgring ved Sti bergrer samme del av miljget som allerede er pavirket av dagens linje. Ny
linjefaring vil falge eksisterende trase frem til mastepunkt s@r for Stavdalvegen, og feres lenger vestover enn
dagens linje pa sersiden av vegen, far linja fares nordover og treffer eksisterende trase sgrgst for Stisasen.

Justert linjefaring vurderes som ubetydelig endring fra dagens situasjon.

Pa strekningen Klyvekollen til Kasa hvor delomrade 5 inngar, er konsesjonssgkt trase vurdert til ingen
konsekvens.

3.7.4 Naturmiljo

Innenfor delomradet er det ingen registrerte naturtyper. Trasejusteringer innebeerer at ledningen i starre grad
falger eksisterende trase for 132 kV ledningen, som kun vil fa en breddeutvidelse gjennom bredere
ryddegate. Konsekvensene for naturmiljg i forhold til dagens situasjon er minimal, og endringen vurderes
som positiv i forhold til tidligere omsekt Igsning pa samme strekning.

3.7.5 Friluftsliv

Innenfor delomradet er det i liten grad stier og apenbare turmal. Trasejusteringer innebeerer at ledningen i
st@rre grad fglger eksisterende trase for 132 kV ledningen, som kun vil fa en breddeutvidelse gjennom
bredere ryddegate. Konsekvensene for friluftsliv i forhold til dagens situasjon er ubetydelig, og endringen
vurderes som positiv i forhold til tidligere omsekt Igsning pa samme strekning.
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3.7.6 Annen arealbruk og arealbruksinteresser

Tilleggssgknaden omfatter en traseomlegging i Skien kommune, og bergrer ingen gjeldende
reguleringsplaner.

3.7.7 Naturressurser

Trasejusteringen innebeerer at ledningeen i starre grad felger eksisterende trase for 132 kV ledningen.
Denne gar hovedsakelig giennom barskog med hay bonitet. Ny ledning vil krysse og passere i ytterkant av
jorder ved Sti. Pa strekninger der dagens ledning erstattes vil ryddebeltet utvides fra ca. 12 til 30 meter.

Sammenliknet med omsgkt trase fra 2019 er trasejusteringen positiv for skogbruket. Den totale traselengden
er kortere, og ny ledning innebeerer utvidelse av eksisterende ryddebelte med 18 m der traseen falger
eksisterende 132 kV ledning (totalt 30 m). Det totale arealbeslaget blir derfor mindre. | tillegg unngas
oppdeling av drivverdig skog mellom eksisterende 420 kV ledning og I@sningen omsakt i 2019. For
jordbruket er endringen ngytral, da arealet fortsatt kan brukes pa samme mate som i dag.

Pa jordbruksarealer vil master plasseres utenfor eller i utkanten av jorder det i den grad det er mulig. Dette
for & begrense ulemper i drift av landbruksarealene. Dersom det i anleggsfasen er arbeid pa jordbruksareal
om sommeren ber tiltakshaver ta kontakt med jordbruker sa tidlig som mulig.

Pa strekninger der eksisterende ledninger gar gjennom jordbruksareal bar bygging og riving skje utenom
vekstsesong.

3.7.8 Forurensning

Planomradet har ingen vesentlige forurensningskilder til vann, jord eller Iuft, og det er ikke kjent grunn- eller
vannforurensning i omradet fra tidligere. Det finnes ingen kjente deponier i plan- eller neeromradet. |
Miljadirektoratet sine data over eiendommer med forurenset grunn, finnes det ingen registrerte omrader i
eller neer planomradet.

Risikoen for forurensning vil veere stgrst i anleggsfasen. Den starste risikoen vil primeert veere knyttet til
uforutsette hendelser som medfgrer akutte utslipp.

De fleste forurensningshendelser kan unngas gjennom god planlegging, forholdsregler og forebyggende
tiltak. 1 mange tilfeller er de forebyggende tiltakene relative enkle sett sammen med en evt. opprydding etter
uhell.

3.7.9 Luftfart og kommunikasjonssystemer

Alle luftfartshindre i Norge skal vaere innrapportert til databasen Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).
Det er Statens kartverk som er registerfgrer for NRL.

Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder fastsetter minimumskrav til rapportering
og merking av luftfartshinder for & redusere faren for luftfartshendelser og —ulykker (12). | henhold til forskrift
skal alle luftfartshinder med en hayde pa 60 meter eller mer merkes, men luftfartshinder som er dekket av
eller skjult bak andre permanente luftfartshinder er likevel ikke ngdvendige a merke. Det er heller ikke
nadvendig & merke luftspenn hvor mindre enn 100 meter sammenhengende lengde er over merkepliktig
hgyde.

Ny trase fares tilneermet parallelt med eksisterende 420 kV ledning over Stavdalsveien. Eksisterende 420 kV
ledning har varselmalte master og flymarkgrer i spennet over Stavdalsveien. Det vurderes at det ikke er
behov for merking av ny 132 kV ledning.
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3.7.10 Bebyggelse og bomiljo

Det er ingen boliger som omfattes av magnetfelt over 0,4 uT som falge av omsgkt traseendring.

3.8 Miljevurdering trasejustering Murefjell naturreservat

For a vurdere Statsforvalterens traséforslag samt hva som ville blitt bergrt ved bygging i eksisterende
ledningstrase, ble omradet undersgkt 3. juni 2020. Funnene er oppsummert i notatet «Naturmilja-
tilleggsnotat for trase ved Murefjell naturreservat”. For & minimere de negative konsekvenser for biologisk
mangfold anbefales det & fremfare ny ledning i eksisterende trase med en sideforskyvning, slik at utvidelsen
av ryddebelte gar gstover.

Ved denne Igsningen vil ryddebeltet bli utvidet med ca. 4 meter mot @st. Det blir ingen utvidelse av
ryddebeltet vestover, inn i naturreservatet. En stor eik blir bergrt ved dette alternativet, se Figur 3-2 og Figur
3-11. Sannsynligvis vil eika kunne spares ved beskjaering av greiner som gar inn mot ledningstraseen.
Utover dette vil traséutvidelsen gjare inngrep i en i all hovedsak lysapen blabaerskog med marginalt
dadvedsamfunn.

For gvrige miljgtema er det marginale endringer som fglge av trasejusteringen.

Figur 3-11. Eik som blir berart av en parallellforskyvning av ledningstraseen 4 meter mot ost.
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Andre vurderte trasealternativer ved Murefjell

Alternativ trasé, rundt Lauvasen, bergrer ingen eiker omfattet av forskrift om utvalgt naturtype. Alternativet vil
imidlertid utgjere et stort inngrep i en sveert rik lokalitet med blandingsskog, med innslag av kalklindeskog i
nordlige del, se Figur 3-12 og Figur 3-13.

Figur 3-12. Grov, flerstammet lind i omrade som ville blitt berart ved realisering av alternativ trasé rundt Lauvasen.
Feltsjiktet er her fullstendig dominert av blaveis og myske. Alternativet omsgokes ikke.
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Figur 3-13. Registrerte naturtyper i omradet, merket 1-4 (kilde: www.naturbase.no). Alternativ ledningstrasé er tegnet inn
med radt, mens verdifull naturtype registrert pa befaring 3. juni 2020 er vist med greonn figur/omriss.
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4 Innvirkning pa private interesser

4.1 Erstatningsprinsipper

Seknaden vil bli kunngjort og lagt ut til offentlig h@ring av NVE. Skagerak Nett AS vil dessuten tilskrive alle
kjente bergrte grunneiere. Det er utarbeidet en oversikt over grunneiere og eiendommer som vil bli bergrt av
planlagt tiltak. Opplysningene er hentet fra gkonomisk kartverk og eiendomsregisteret. Det tas forbehold om
feil og mangler i grunneierlisten, og at oversikten over transportveier er forelgpig. Skagerak Nett AS ber om
at eventuelle feil og mangler meldes til prosjektet. Kontaktinformasjon er gitt i forordet.

Far eller i lapet av anleggsperioden gir Skagerak Nett AS tilbud til grunneierne om erstatning for eventuelle
tap og ulemper som tiltaket innebeerer. Blir man enige om en avtale vil denne bli tinglyst og erstatninger
utbetales umiddelbart. Om man ikke kommer til enighet, gar saken til rettslig skjgnn.

Erstatninger vil bli utbetalt som et engangsbelgp, og skal i utgangspunktet tilsvare det varige gkonomiske
tapet som eiendommer pafgres ved utbygging. | traséen beholder grunneier eiendomsretten, men det
erverves rett til & bygge, drive og oppgradere ledningen.

4.2 Om rettigheter til dekning av juridisk og teknisk bistand

Skagerak Nett AS vil ta initiativ til & oppna minnelige avtaler med alle bergrte grunn- og rettighetshavere. De
som har krav pa status som ekspropriat ved et ekspropriasjonsskjgnn, dvs. at de vil veere part i en eventuell
skjgnnssak, har iht. til oreigningsloven § 15 annet ledd, rett til 4 fa dekket utgifter som er n@dvendig for a
ivareta sine interesser i ekspropriasjonssaken. Hva som er ngdvendige utgifter vil bli vurdert ut fra
ekspropriasjonssakens art, vanskelighetsgrad og omfang. Rimelige utgifter til juridisk og teknisk bistand vil
normalt bli akseptert. Skagerak Nett AS vil likevel gjgre oppmerksom pa at prinsippet i skjgnnsprosessloven
§ 54 annet ledd vil bli lagt til grunn i hele prosessen. Bestemmelsen lyder: "Ved avgjgrelsen av sparsmalet
om utgiftene har veert ngdvendige, skal retten blant annet ha for gye at de saksakte til varetakelse av
likeartede interesser som ikke star i strid, bar nytte samme juridiske og tekniske bistand.”

Det forutsettes at de som blir part i en eventuell skjgnnssak skal benytte samme juridiske og tekniske
bistand, dersom interessene er likeartede og ikke star i strid. Det bes om at de som mener & ha behov for
juridisk og teknisk bistand i forbindelse med mulig ekspropriasjon kontakter Skagerak Nett AS, som vil
videreformidle kontakt-informasjon til de som bistar i sakens anledning. Utgifter til juridisk og teknisk bistand
ma spesifiseres med oppdragsbekreftelse og timelister, slik at Skagerak Nett AS kan vurdere rimeligheten av
kravet f@gr honorering vil finne sted. Tvist om ngdvendigheten eller omfanget av bistand, kan iht. til
oreigningsloven bringes inn for Justisdepartementet jfr. kgl. res. 27. juni 1997.

4.3 Tillatelser til adkomst i og langs ledningstraseen

| planleggingsfasen gir oreigningslovens §4 rett til adkomst for «Eiger til og rettshavar i slik eigedom som er
nemd i § 1, Iytt tola at det pa eigedomen vert gjort maeling, utstikking og andre farehandsundersgkingar il
bruk for eit patenkt oreigningsinngrep». Skagerak Nett AS vil, i tréd med loven, varsle grunneiere og
rettighetshavere far slik aktivitet igangsettes. | bygge- og driftsfasen vil enten minnelige avtaler, tillatelse til
forhandstiltredelse eller ekspropriasjonsskjann gi tillatelse til atkomst til ledningstraseen. Der eksisterende
rettigheter ikke er dekkende, vil tillatelse til bruk av private veier sgkes oppnadd gjennom forhandlinger med
eierne. Skagerak Netts sgknad om ekspropriasjon og fornandstiltredelse omfatter ogsa transportrettigheter,
dersom minnelige avtaler ikke oppnas. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 ferste ledd bokstav e,
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gir Skagerak Nett AS tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging og drift av ledningsanlegg.
Det er derfor ikke nadvendig med andre tillatelser til motorferdsel enn grunneiers samtykke.
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Referanser

Lov om produksjon, omforming, overfgring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven). LOV -
1990-06-29-50

Lov om oreigning av fast eigedom [oreigningslova]. LOV-1959-10-23-3

Skagerak Nett 2019. Oppgradering 132 kV Bolvik-Vrangfoss. Seknad om konsesjon,
ekspropriasjonstillatelse og forhandstiltredelse. Del 1 Konsesjonssgknad

Skagerak Nett 2019. Oppgradering 132 kV Bolvik-Vrangfoss. Seknad om konsesjon,
ekspropriasjonstillatelse og forhandstiltredelse. Del 2 Miljgutredninger

Miljgdirektoratet. Miljgstatus. [Internett] mars 2020. www.miljostatus.no.

NIBIO. [Internett] mars 2020. hitps:/kilden.nibio.no

Norconsult 2020. Naturmiljg — Tilleggsnotat for trase ved Murefjell naturreservat. Datert 12.06.2020.

| Side 25 av 28



Tilleggssoknad 132 kV Bolvik-Vrangfoss k k
Traseendring Kasa-Kyrkjeasen/Stavdalsveien og justering gjennom Murefjell naturreservat == S agera

-y Energi

Vedlegg 1 — Traseomlegging Kasa-Kyrkjeasen/Stavdalsveien
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Vedlegg 2 Trasejustering ved Murefjell naturreservat
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Vedlegg 3 Grunneierliste

Kase-Kyrkjeasen/Stavdalsveien

262/5
262/4
262/1
261/8
262/2,7
4171
273/5
262/11

Muredsen naturreservat

221
44/6
45/2
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